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Na temelju dlanka ll8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli i dlanaka 54. r
208. Statuta Osnovne Skole Ivana kukuljevi6a Sakcinskog, Ivanec (u daljem tekstu: Skola;, a u svezi

s dlankom 9. stavkom I. Zakona o za5titi odpoLara i dlankom 4. Pravilnika o sadrLaju op6eg aktaiz
podrudja zaltite odpolara, Skolski odbor na sjednici odrZanoj 20. veljade 2009. godine donio je

PR ILNIK
v

OD POZAP,A
!v

O ZASTATT

I. OPCE ODREDBE

ilanak 1.

Pravilnikom o zaititi odpoLara (u daljem tekstu: Pravilnik) Skola utvrduje:
- mjere zaStite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanj apoLara
- provodenje unutarnj egnadzorau svezi s mjerama zaltite odpoLara
- upoznavanje radnika, prigodom zapo5ljavanja i tijekom rada, s opasnostimaodpoLaru
- poloLal radnika zaduLenih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gaSenje

poLara
- poloLaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu za5tite odpoZara
- duZnost radnika u sludaju nastanka poLara.

Clanak2.
Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Skole. Tre6e osobe zawijeme boravka u Skoh
duZne su u svezi sa za5titom odpoLanprrdrLavatt se mjera i naloga radnika Skole.

elanak 3.

Zaltita od po1ara organizira se i provodi u prostorima i okoliSu Skote u skladu sa

zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

II. MJERE ZASTITE OD POZARA

CIanak4.
U okviru provodenja mjera za5tite odpoLaratijela i radnici Skole duZni su skrbiti da

SE:

1. pri projektiranju gradevina ili izvodenju radova na postojedim gradevinama, adaptaciji,
rekonstrukciji i ugradnji uredaja i opreme te odrZavanju gradevina i opreme primjenjuju
propisani tehnidki normativi i standardi zalitrte odpolara

2. osigura opskrbljenost gradevrna vatrogasnim aparatima, drugim uredajima za galenie
poLara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehnidkim normativima i
standardima za zaltitu odpoZara

3. elektridne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u

gradevinamaizvedu, odnosno postave na nadin koji ne predstavlja opasnost odpol,ara
4. redovito obavlja kontrola instalacija i uredaja
5. vidljivim znakovima oznadizabranapu5enja u prostorima Skole

6. osigura ovlaStenim tijelima postavljanje instalacija i uredaja zauzbunjivanje gradana



7. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarrvanje, rezanje i lemljenje odrede

prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere za5tite od poZara te

osiguraju odgovaraju6a sredstva za ga5enje polara
8. zapaljla ambalaLa, istroSeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija

i odloZe na odgovarajuie mjesto
9. zapaljle tekudine ne bacaju ukanalizacijsku mreZu
10. u prostorijama, osim za to odredenih, ne dopusti uporaba elektridnih grijalica,

kuhala, elektridnih rcdijatora, kalorifera i drugih elektridnih aparata

1 1. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima r

skloniStima
12. sva sredstva za galenje poLara postave na pristupadna i vidna mjesta i koriste samo

za potr ebe ga5enj a polar a
13. mjesta na kojima se nalaze sredstva za ga5enje polara, vidno ozna(e posebnim

oznakama.

III. PROVODENJE MJERA ZASTITE OD POZARA

etanat< S.

(1) O mjerama zaltite odpoLarau SkoH skrbi za to osposobljena osoba.
(2) Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga dlanka uglavljuju se ugovorom o radu ili drugim

odgovaraju6im ugovorom.
(3) Osoba iz stavka 1. ovoga dlanka mora imati odgovaraju6u ispravu o osposobljenosti za

poslove za1tite od poLara.

ilanak 6.

Osoba iz dlanka 5. ovoga pravilnika:

- brine o provodenju preventivnih mjera zaitite odpolara
- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaStitom od poLara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa za5titom od poLaru

- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa za5titom odpoLara
- izvje56uje ravnatelja o uodenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaltite odpoLara.

IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POZARA

Clanak 7.

(1) Ravnatelj ili osoba iz EIanka 5. ovoga pravilnika duLnaje radnike Skole prigodom
stupanja na rad upoznati s opasnostima od poLNa ili moguinosti eksplozije na

konkretnom radnom mjestu.
(2) Svi radnici Skole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventll za

otvaranje-zatvaranje vode u gradevini te glavna sklopka za iskljudivanje elektridne

energije odnosno plina.

elanak 8.

(1) Radnici Skole duZni su ukljuditi se u program osposobljavanja pudanstva za provedbu

preventivnih mjera zaitite od poLara, ga5enje poLara i spa5avanje ljudi i imovine
ugroZenih poLarom.



(2) Raspored upudivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga dlanka utvrduje
ravnatelj.

(3) Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga dlanka duva se u dosjeu radnika.

Clanak 9.

Uditelji i strudni suradnici trebaju upoznati roditelje i udenike s opdim mjerama za5tite
odpoLarate mjerama zaltite odpoLarau prostorima Skole.

V. ODRZAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA

elanak 10.

(1) Hidranti i hidrantnamreLatrebaju se odrZavati u ispravnom stanju.
z-\ (2) U svrhu njihove uporabe u SkoH ie se:

1. svi hidranti obiljeZiti oznakarna
2. podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati

ormari6ima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi

promjera 52 mm, s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu moZe nesmetano

pristupiti, a u zimsko doba stalno distiti snijeg s poklopca hidranta
5. provjeriti najmanje jedanput mjesedno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje

uodenih kvarova povjeriti strudnoj osobi
6. osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih

dimenzija
7. postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvarunje i otvaranje vode u

gradevini.

elanak 11.

(1) Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uodljivim lako dostupnim mjestima, u
blizini mogu6eg izbijanja poLara.
(2) Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im rudka za no5enje bude u visini
iznad 1.5 m.
(3) Vatrogasni aparati moraju se stalno odrlavati.
(4) OdrLavanje vatrogasnih aparata obuhvada:
redovni pregled

- periodidni pregled
- kontrolnoispitivanje.

Clanak12.

(1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a

provodi ga radnik iz dlanka 5. ovoga pravilnika.
(2) Redovnim se pregledom utvrduje:

- uodljivost i dostupnost aparata



- opce stanJe apafata
- stanje plombe zatvarada odnosno ventila
- kompletnost aparata.

(3) Uodene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga dlanka treba sam otkloniti. Ako to nije
mogude, otklanjanje nedostatakaduLan je povjeriti strudnoj osobi.

ehnak 13.

(1) Periodidni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godi5nje.
(2) Periodidni pregled vatrogasnih aparata obavlja strudnjak ovla5tene pravne osobe ili

obrtnik,

etanat< t+.
Nakon izvr5enog periodidnog pregleda tz dlarka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat
oznadav a propi sanom nalj epnicom.

Clanak 15.

(1) Kontrolno ispitivanje vatrogasnihaparuta obavlja se najmanje svake pete godine.
(2) Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvadeni svi vatrogasni aparati diji je radni tlak

manji od25 barai bodica s pogonskim plinom do 0.5 l.
(3) Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s COz,

obavlja se svake dvije godine.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA SKOLE U SVEZI SA
ZASTIToM OD POZARA

etanak t0.
Provedba mjera zafitite odpoLarau SkoH u obvezi je ravnatelja.
Ravnatelj:
- osigurava izvr5avanje propisanih obvezaiz podrudja zaStite od polara
- nadzire provodenje propisanih mjera zaltite odpolara
- skrbi o rasporedu opreme zazaltitu od poZara

- utvrduje postupanje osoba koje borave u Skoli kod nastankapolara
- organizira spa5avanje radnika i drugih osoba u SkoH u sludaju izbqanjapoZara
- izvje5duje osnivada Skole o poduzetim mjerama zaltite odpoLara.

itanat< tZ.
sa zaStitom odpoLararadnici Skole su duZni:

raditi i ponaSati se tako dane izazovupoLar
provoditi ipridrLavati se propisanih mjera zaltite odpoLara
upozoravati na opasnost od poZara do kojega bi moglo doii zbog nedostataka

na grailevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera za5tite od
poLara, ga5enje polan i spaSavanje ljudi i imovine ugroZene poLarom

obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemoguiuju izazivanje
po1ara

(1)
(2)

U svezi



- sve moZebitne kvarove na uredajima i instalacrjamu kojima se sluZe tijekom
rada, prijaviti ravnatelju ili osobi izdlanka 5. ovoga pravilnika

- neposredno sudjelovati u ga5enju poLara, a o njegovu nastajanju izvijestiti
vatrogasce.

VII. DUZNOSTI RADNIKA U SLUdAJU NASTANKA POZARA

etanat< tg.

(1) Svaki radnik koji uodi poLar, treba ga odmah prema svojemu znanju i
moguinostima uz uporabu odgovaraju6ih sredstava podeti gasiti, upozoriti osobe
koje se nalaze u gradevinr zahvacenoj poZarom, odnosno o poZaru izvijestiti
ravnatelja i ovla5tenu osobu za zaltitu od poLara te najbliZu vatrogasnu postrojbu
(tel.: 93).

(2) Do dolaska vatrogasaca radnici Skole duZni su poduzeti mjere za galenje polaru i
pritom se koristiti svim primjerenim raspoloZivim sredstvima.

elanak 19.

Nakon zavr5enog ga5enja poLaru ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne
postrojbe koja je gasila poLar, treba na mjestu poLara'.

1. osigurati deZurstvo dojutraakoje poLar ga5enno6u
2. osigurati deZurstvo, koje ie trajati zavisno od procjene moguinosti ponovnog

izbijanja polara.

CIanak20.
Uporabljena oprema i sredstva u ga5enju poLara trebaju se Sto prije nakon zavr5etka
ga5enja poLan dovesti u potpuno ispravno stanje.

ehnak2l.
Ravnatelj Skole duZan je o provedenim istraZnim radnjama u svezi s nastankom
poLarau Skoh izvijestiti Skolski odbor i osnivada.

Wil. PMJELAZNE I ZAVRSAIE ODREDBE

elanak22.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vaZiti Pravilnik o za5titi od poZara od
3.2.2006.

ebnak23.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj

SJEDNI OG ODBORA

Klasa: 003-03/09-01-1
Urbroj : 2186-012-17 -09 -41 8

U Ivancu, 20. velja(,e 2009.

c g tvANEc


